










年

月

( 1 )  県内発電施設での混合燃焼試験

 ・ 実証試験関係者打合せ

 ・ 実証試験用燃料調達

 ・ 実証試験実施

( 2 )  燃焼試験使用材料の成分分析（ カ ロリ ー、 水分、 灰分、 元素構成等）

 ・ 竹、 バーク 、 チッ プの成分分析

( 3 )  実証試験材料の調達管理

 ・ 竹の調達、 チッ プ化

 ・ 竹チッ プの搬送、 管理

( 4 )  実証試験データ の結果分析

 ・ 発電施設の運転データ 採取と 比較

 ・ 実証試験時の排ガス計測と 燃焼灰サンプリ ング

 ・ 燃焼灰の成分分析

( 5 )  協議会運転など

 ・ 実証結果の普及方法の検討

 ・ 検討協議会の実施

 ・ 報告書の作成

 ・ 鹿児島県打合せ

項  目
12 1 2 3

2021 2022

2/1～2/11

履行期限:3/15

1/11に実施

1/24に実施 3/14に実施

サンプリング後、成分分析 分析結果の考察

実証試験時 通常時

分析結果の考察

通常時



投入比率・量

チップ投入期間

燃料 竹 6.3 % ( 5% ) 30 . 0 %

構成 バーク 60.9 % ( 60% ) 50 . 0 %

*1 杉 32.8 % ( 40% ) 20 . 0 %

竹 8 t 

バーク 70 t

杉 39 t

合計 117 t

竹 81 t 126 t

バーク 786 t 210 t

杉 424 t 84 t

合計 1,291 t 420 t

1日平均 117 t/日 56 t/日

1時間平均 4.87 t/時間 2. 33 t/時間

*1: (  ) 内は当初の予定値。 *2: 2022/2/2～2/10の平均

通常時 バーク 63 t/日( 2022/1の平均) 59%

MBE 杉 44 t/日( 同上) 41%

合計 107 t/日( 同上) 100%

今回 前回

7日間
2022/2/1( 16: 00 ) ～

2/11( 18 : 00 ) 10日2時間

総投入

量

1日当

りの投

入量

*2



燃料受入ホッパ

燃焼炉

ボイラー

電気集塵機

排気復水器

タービン・発電機

中央操作室











原料成分 今回の試験方法

竹チップ バーク 杉チップ 竹チップ バーク 杉チップ

分析項目 単位 2022/2/1 2022/2/1 2022/2/1 － － － 分析方法

含水率 ％ 35. 8 45 . 7 50 . 6 41 . 1 54 . 8 62 . 1 JI S Z 7302-3

灰分 ％ 1.0 5 . 3 0 .4 1 .2 5 .7 0 . 2 JIS Z 7302-4

揮発分 ％ 80.2 73. 9 81 . 1 75 . 7 65 . 5 77. 7 JIS M 7302-7

高位発熱量 kJ/kg 19 ,500 19 , 000 20 ,000 19 ,820 19, 820 20, 650 JI S Z 7302-2

kca l/kg 4 , 654 4 , 535 4, 773 4, 730 4, 730 4 , 928

低位発熱量 kJ/kg 18 ,000 17 , 500 18 ,500 18 ,420 18, 590 19, 250 JI S Z 7302-2

kca l/kg 4 , 296 4 , 177 4, 415 4, 396 4, 437 4 , 594

炭素 ％ 50. 46 49.37 52 . 06 50 . 30 51. 70 52. 10 JIS Z 7302-8

水素 ％ 6.19 5. 61 6 . 25 6 . 20 5. 45 6. 15 JIS Z 7302-8

窒素 ％ 0.23 0. 47 0 . 12 0 . 20 0. 58 0. 12 JIS Z 7302-8

硫黄 ％ 0.020 0 .050 0. 01未満 0.030 0 .056 0 . 008 JI S Z 7302-7

塩素 ％ 0.230 0 . 040 0 . 01未満 0.228 0 .020 0 . 001 JIS Z 7302-6

ナトリウム m g/kg 430 270 250 10 630 10未満? I SO 16967 相当

カリウム m g/kg 4, 300 1 , 400 970 5 ,800 1 , 600 700 I SO 16967 相当

カルシウム m g/kg 240 14, 000 2 , 000 200 9 ,030 1 , 020 I SO 16967 相当

ケイ素 m g/kg 2, 400 14, 000 66 890 10, 100 40 JIS Z 7302-5相当

亜鉛 m g/kg 9 . 2 18 .0 2 . 1 12 .0 32 .7 1. 5

今回 前回

今回 前回

2022/2/1 －

47. 1 52. 2

3. 2 3. 3

76. 9 71. 0

19 , 405 19 , 986

4 , 631 4 , 770

17 ,905 18 , 671

4 , 273 4 , 456

50 .45 51 .36

5 . 88 5 . 82

0 . 33 0 . 37

0 . 03 0 . 04

0 . 04 0 . 08

270 320

1 ,374 2 , 680

8 , 773 4 , 779

8 , 139 5 , 325

11 .52 20 .25

平均値












